
GEZEICHNET:

PLANNUMMER:

PROJEKTNUMMER:

PLANGRÖSSE:

PLANTITEL:

DATUM:

PLANVERFASSER:

BAUVORHABEN:

AUFTRAGGEBER:

2.2
Grundriss AEH / UG / Brandschutzkonz.

Hans + Marlise Berger
Dörrmattweg 5, 5070 Frick

Arealüberbauung Berger
Dörrmattweg, Parzelle 303, 5070 Frick

E:\Daten\Projekte\1701_MFH Berger\1612_Berger_Werkplanung.pln

Koten (Meereshöhe):

MASSSTAB:

REVIDIERT:PLANUNGSPHASE:

Baueingabe

1701Hüsser Architektur AG
Widenplatz 8, 5070 Frick

± 0.00 > OK FB EG = 350.39 m.ü.M.

pb

Projektänderung

Grundeigentümer: Bauherr: Projektverfasser:

KALKSANDSTEIN

SW  SCHWELLENHÖHE

BR BRÜSTUNGSHÖHE

ST  STURZHÖHE

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

AK AUSSERKANT

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ

DÄMMSTOFFE

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

FB FERTIG BODEN

RB ROH BODEN

RD ROH DECKE

UKD UNTERKANT DECKE

F. FERTIG

R.  ROH

PLANLEGENDEN:
ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN

BETONFERTIGELEMENTE

TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN,

SCHWELLE, bzw. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.
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Waschplatz

PP-Nachweis gem. VSS:
Total BGF MFH Wohnungen: 3'219.65m2
Anzahl PP Wohnnutzung : 1PP/100m2 BGF > 33PP
zusätzlich 10% Besucher - PP > 4PP
Total erforderlich gem. VSS: 37PP
Total Projekt: 36 AEH + 7 Aussen-PP > 43PP

Einstellhalle > LRWA > Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr
Entrauchungsöffnungen:
- Geschossfläche: 2'300m2
- Fläche Brandabschnitt: 1'238m2
- Minimale Entrauchungsöffnung (1%): 12.40m2
- PP Total: 36
- spez. Wagenbewegungen (spz. Wb/h): 0.5/h > Total: 18
- CO-Messeinrichtung notwendig, da über 12 Wb/h
- Belüftungsöffnungen:
- 50% der Öffnungen je an Boden und Decke
 - Garagentor: > 1.9m2, Öffnung direkt über Boden
 - Gitterabdeckung (Kreuzgitter): Faktor 1.43
 - Schachtlänge weniger als 2m: 0.4m2 pro spz. Wb/h
 - Schachtlänge mehr als 2m: 0.8m2 pro spz. Wb/h
- Berechnung:
 - 36 x 0.5/h = 18 spz. Wb/h
 - Querschnittsfläche der Öffnungen: 18 x 0.4m2 x 1.43 = 10.30m2
 - Minimale Entrauchungsöffnung: 12.40m2
- Projekt: - Garagentor: Öffnung direkt über Boden > Total: 1.90m2
 - 5 Öffnungen: (an / über Decke)
 - Dimension Öffnungen:
  - Stk. 2 Wand > B/H: 1.65/1.65m > Total: 5.40m2
  - Stk. 2 Decke (Sitzbank) > B/H: 1.70/0.55m > Total: 1.87m2
  - Stk. 1 Decke (Sitzbank gross) > B/H: 4.10/0.79m > Total: 3.24m2
 - Total Projekt : 12.41m2

Velo-Nachweis Haus A:
0.5 Velos pro Zimmer
1 x 5.5-Z-Whg. + 6 x 3.5-Z-Whg. + 3 x 2.5-Z-
Whg => 34 Zimmer
=> 17 Velos => 8.5 x 2m Platzbedarf

Türe EI30 TS

Türe EI30 TS

Lifttüre nicht
brennbar

Lifttüre nicht
brennbar

Türe EI30 TS

Türe EI30 TS

Türe EI30 TS

Lifttüre nicht
brennbar

Türe EI30 TS

Velo-Nachweis Haus B:
0.5 Velos pro Zimmer
6 x 4.5-Z-Whg. + 1 x 3.5-Z-Whg. => 30.5 Zimmer
=> 16 Velos => 8 x 2m Platzbedarf

Velo-Nachweis Haus C:
0.5 Velos pro Zimmer
4 x 4.5-Z-Whg. + 1 x 3.5-Z-Whg. => 21.5 Zimmer
=> 11 Velos => 5.5 x 2m Platzbedarf
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Entrauchungsöffnung 2.7m2
vergittert

Entrauchungsöffnung 2.7m2
vergittert

1.50

Entrauchungsöffnung Sitzbank >
1.70/0.55m > 0.94m2

Entrauchungsöffnung Sitzbank >
1.70/0.55m > 0.94m2

Entrauchungsöffnung Wand > 2.70m2 (1.65 x 1.65)
UK Sturz = UK Decke

Entrauchungsöffnung Wand > 2.70m2 (1.65 x 1.65)
UK Sturz = UK Decke

Entrauchungsöffnung Sitzbank >
4.10/0.79m > 3.24m2

Entrauchungsöffnung Garagentor
Total > 1.90m2
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Bodenmarkierung

Bodenmarkierung

Türe EI30

Lüfter max. 210'000m3

OK FB UG > -2.98

OK FB UG > -2.98

OK FB UG > -2.98

Kamin Ø 150
Abgasleitung
Gasheizung

GasheizungSpeicher

Kamin Ø 150
Abgasleitung
Gasheizung

GasheizungSpeicher Speicher

Kamin Ø 150
Abgasleitung
Gasheizung

GasheizungSpeicher Speicher

Hobbyraum 1
BF:22.65 m2

Hobbyraum 2
BF:22.65 m2

Hobbyraum 3
BF:22.65 m2

Hobbyraum 4
BF:22.65 m2

Hobbyraum 5
BF:27.66 m2

Gang
BF:18.57 m2

Technik
BF:16.35 m2

Abwart
BF:19.59 m2

Schleuse / Velos 11PP
BF:43.69 m2

Trocknen
BF:21.94 m2

Keller 4
BF:12.29 m2

Keller 3
BF:12.29 m2

Keller 1
BF:11.78 m2

Keller 2
BF:11.78 m2

Schleuse / Velos 12PP
BF:34.17 m2

Hobbyraum 1
BF:25.87 m2

Technik
BF:16.35 m2

Keller 5
BF:10.79 m2

Keller 6
BF:10.79 m2

Keller 7
BF:9.31 m2

Gang
BF:15.16 m2

Keller 4
BF:9.74 m2

Keller 3
BF:9.09 m2

Keller 2
BF:9.09 m2

Keller 1
BF:9.09 m2

Trocknen
BF:27.56 m2

Gang
BF:9.60 m2

AEH 36PP
BF:1'237.50 m2

Technik
BF:16.44 m2

Trocknen
BF:19.32 m2

Gang
BF:24.38 m2

Hobbyraum 1
BF:27.96 m2

Hobbyraum 2
BF:22.57 m2

Hobbyraum 3
BF:22.57 m2

Hobbyraum 4
BF:22.57 m2

Treppe | Lift
BF:20.78 m2

Schleuse / Velos 12PP
BF:35.80 m2

Keller 2.5 ZW
BF:6.88 m2

Keller 2.5 ZW
BF:6.88 m2

Keller 2.5 ZW
BF:6.88 m2

Keller Attika
BF:16.16 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Keller 3.5 ZW
BF:11.06 m2

Treppe | Lift
BF:15.85 m2

Gang
BF:14.87 m2

Hobbyraum 2
BF:25.87 m2

Treppe | Lift
BF:15.85 m2

Keller 5
BF:12.29 m2
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